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Het zal niet elke lezer duidelijk zijn wat de auteur bedoelt met de tekst:
"De aardverspreidingsweerstand van de voedende laagspanningskabel in het als TN-stelsel
uitgevoerde net van de netbeheerder is wel voldoende laag voor een veilige aardingsvoorziening."

Van der Meer vermoedt dat de auteur bedoelt, dat bij een TN-stelsel de circuitimpedantie Zs van de
foutstroomketen voldoende laag is voor een veilige aardingsvoorziening.


