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KABELS KIES JE ZO 

Woord vooraf 
 

De uitgave “Kabels kies je zo” geeft achtergronden bij het kiezen van de brand- en addi-

tionele klassen van elektrische leidingen, volgens de Europese Verordening (EU) 

nr. 305/2011 (CPR), het Bouwbesluit 2012, het Besluit Bouwwerken en Leefomgeving 

(BBL), NEN 1010:2015+C2:2016 en NEN 8012: 2015. 

Met ingang van 10 juni 2016 is de geharmoniseerde norm EN 50575:2014 en de aanvul-

ling A1:2016 aangewezen. Dit betekent dat leidingen die onder deze norm vallen en in 

de handel worden gebracht vanaf 1 juli 2017 moeten voldoen aan de Europese Veror-

dening (EU) nr. 305/2011 (CPR). 

De norm EN 50575 specificeert eisen voor test- en beoordelingsmethoden voor het be-

palen van het brandgedrag van elektrische leidingen. Het gaat hier om elektrische lei-

dingen, die bestemd zijn voor gebruik in bouwwerken en waarvoor eisen gelden voor 

het beperken van het ontstaan en verspreiding van brand en rook. 

In de Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/364 zijn voor vaste elektrische leidingen die 

blijvend worden verwerkt in bouwwerken Europese brandklassen gedefinieerd. Wan-

neer welke (brand)classificatie moet worden toegepast is de verantwoordelijkheid van 

de Europese lidstaten zelf. 

In Nederland is voor de keuze van het leidingtype met betrekking tot de brandeigen-

schappen NEN 8012:2015 opgesteld. Deze norm kan als aanvulling op de wettelijke ei-

sen uit het Bouwbesluit en NEN 1010, voor zover deze hiermee niet in strijd is, worden 

toegepast.  

De uitgave “Kabels kies je zo” bestaat uit vier delen waarin voor de keuze van de brand- 

en additionele klassen van elektrische leidingen de achtergronden worden toegelicht. 

Deel 1, Europese Verordening (EU) nr. 305/2011 (CPR) 

Deel 2, Woningwet en Bouwbesluit 2012 

Deel 3, NEN 1010:2015+C2:2016 

Deel 4, NEN 8012:2015 

Het is de wens van de auteur dat de uitgave “Kabels kies je zo”, adviseurs, ontwerpers, 

installateurs en ieder ander die betrokken is bij de keuze van elektrische leidingen met 

betrekking tot het brandgedrag, behulpzaam kan zijn.  

 

Bennebroek, mei 2018 

Jan van der Meer 



 

 

 

KABELS KIES JE ZO 

Over de auteur 
 

Jan van der Meer is sinds 1968 werkzaam in de installatietechniek. 

In 1974 heeft hij Van der Meer Advies Opleiding & Installatie B.V. op-

gericht. Dit bureau is actief op het gebied van de elektro-, gas-, water-

leiding- en verwarmingstechniek. 

Meer dan 20 jaar is hij werkzaam geweest als leraar elektrotechniek. 

In die functie werden door hem, als avondschooldocent, opleidingen voor de elektro-

technisch installateur verzorgd. 

Daarnaast is hij docent normalisatie met als specialismen NEN 1010 en NEN 8012. 

Hij volgt de ontwikkelingen over deze en andere relevante normen op de voet. 

Normmakers, belangenorganisaties en andere partijen worden door hem voorzien van 

commentaar over producties op het gebied van NEN 1010, NEN 8012 en de daarmee 

samenhangende bouwregelgeving. 

Van der Meer beschikt als expert over actuele normkennis en een uitgebreid netwerk 

van deskundigen. 

Ruime expertise heeft hij opgebouwd in het oplossen van complexe installatievraagstuk-

ken over de veiligheid van elektrische installaties. 

Als NEN 1010-specialist ondersteunt hij opdrachtgevers, bij het ontwerpen, aanleggen 

en onderhouden van veilige elektrische installaties. 

Ook onderzoekt en rapporteert hij als deskundige, in geval van een geschil, of elektri-

sche installaties voldoen aan de wettelijke voorschriften en of deze zijn aangelegd over-

eenkomstig de door partijen gemaakte afspraken. 
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OVER DEZE UITGAVE

De uitgave “Kabels kies je zo” geeft achtergronden bij het kiezen van de brand- en 
additionele klassen van elektrische leidingen, volgens de Europese Verordening (EU) 
305/2011 (CPR), het Bouwbesluit 2012, het Besluit Bouwwerken en Leefomgeving (BBL),  
NEN 1010:2015+C2:2016 en NEN 8012: 2015.

De uitgave is bedoeld voor adviseurs, ontwerpers, installateurs en ieder ander die betrokken  
is bij de keuze van elektrische leidingen met betrekking tot het brandgedrag.
Het gaat hier om elektrische leidingen, die bestemd zijn voor gebruik in bouwwerken en waarvoor 
eisen gelden voor het beperken van het ontstaan en verspreiding van brand en rook.

In de Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/364 zijn voor vaste elektrische leidingen die blijvend 
worden verwerkt in bouwwerken Europese brand- en additionele klassen gedefinieerd. Wanneer 
welke classificatie moet worden toegepast is de verantwoordelijkheid van de Europese lidstaten 
zelf.

In Nederland zijn voor de keuze van het leidingtype met betrekking tot de brandeigenschappen 
de eisen uit het Bouwbesluit en NEN 1010 voorgeschreven. Als aanvulling op de wettelijke 
eisen uit het Bouwbesluit en NEN 1010 kan, voor zover deze hiermee niet in strijd is,  
NEN 8012 worden toegepast.
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